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						1 WPROWADZENIE 
					
				

			

			
				
					
						Oprogramowanie S&R-103 dedykowane jest do obsługi przekaźników linii niemieckiej serii MiCOM 30. 
					
				

				
					
						Wymagania sprzętowe: 
					
				

				
					
						·
					
				

			

			
				
					
						 Windows 95, Windows 98 Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows XP 
					
				

			

			
				
					
						·
					
				

			

			
				
					
						 64 Mb RAM 
					
				

			

			
				
					
						·
					
				

			

			
				
					
						 Zalecany Pentium II 300 Mhz 
					
				

			

			
				
					
						·
					
				

			

			
				
					
						 100 Mb wolnego miejsca na twardym dysku PC 
					
				

			

			
				
					
						2 GŁÓWNE OKNO 
					
				

			

			
				
					
						Nagłówek 
					
				

			

			
				
					
						Okno robocze 
					
				

			

			
				
					
						Belka menu 
					
				

				
					
						Belka ikon 
					
				

			

			
				
					
						Pasek stanu 
					
				

			

			
				
					
						Tekst pomocy 
					
				

			

			
				
					
						Typ połączenia 
					
				

			

			
				
					
						Adres X Adres Y 
					
				

				
					
						Model danych 
					
				

			

			
				
					
						Komunikacja 
					
				

			

			
				
					
						W 
						nagłówku
						 znajduje się nazwa programu narzędziowego oraz nazwa otwartego pliku nastaw (w 
					
				

				
					
						kwadratowych nawiasach). 
					
				

				
					
						Belka menu 
						 zawiera szereg komend w postaci rozwijalnego menu. Najczęściej wykorzystywane z nich 
					
				

				
					
						wyprowadzone są do
						 belki ikon
						.  
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						Pasek stanu
						 podzielony jest na 6 części: 
					
				

				
					
						·
					
				

			

			
				
					
						 
						Tekst pomocy
						: 
					
				

				
					
						Kiedy uŜytkownik przegląda za pomocą myszki opcje menu, w oknie tekstu pomocy pojawiają 
					
				

				
					
						się opisy danych komend 
					
				

			

			
				
					
						·
					
				

			

			
				
					
						 
						Typ poł
						ą
						czenia
						: 
					
				

				
					
						Wyświetla typ połączenia, przy czym wykorzystywane są następujące ikony: 
					
				

			

			
				
					
						 - wybrano połączenie modemowe jednak komunikacja nie jest stabilna 
					
				

			

			
				
					
						 - połączenie modemowe – komunikacja stabilna 
					
				

			

			
				
					
						 - wybrano połączenie z jednostką centralną PZSE jednak komunikacja nie jest stabilna 
					
				

			

			
				
					
						 - połączenie z jednostką centralną PZSE – komunikacja stabilna 
					
				

			

			
				
					
						 - połączenie z jednostką centralną PZSE – komunikacja stabilna i bezpośredni dostęp do 
					
				

				
					
						urządzenia 
					
				

				
					
						Jeśli nie jest wyświetlana Ŝadna ikona to znaczy, Ŝe jest realizowane bezpośrednie połączenie. 
					
				

			

			
				
					
						·
					
				

			

			
				
					
						 
						Adres X
						: 
					
				

				
					
						Wyświetla adres X podświetlonego parametru. 
					
				

			

			
				
					
						·
					
				

			

			
				
					
						 
						Adres Y
						: 
					
				

				
					
						Wyświetla adres Y podświetlonego parametru. 
					
				

			

			
				
					
						·
					
				

			

			
				
					
						 
						Model danych
						: 
					
				

				
					
						Wyświetla typ urządzenia i jego model danych (wersję programową). 
					
				

			

			
				
					
						·
					
				

			

			
				
					
						 
						Komunikacja
						: 
					
				

				
					
						Wyświetla status komunikacji. 
					
				

				
					
						 - dane są przesyłane z programu S&R-103 do urządzenia 
					
				

				
					
						 - dane są przesyłane z urządzenia do programu S&R-103 
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

				
					
						Okno robocze 
						jest podzielone na dwie części podobnie jak w eksploratorze Windows. W lewej części 
					
				

				
					
						wyświetlane jest drzewo menu. Struktura katalogów odpowiada strukturze kolumn i komórek 
					
				

				
					
						zaimplementowanych w urządzeniach serii 30. Kliknięcie na znak ‘+’ rozwija menu, klikniecie na znak ‘-‘ 
					
				

				
					
						zwija menu. Kiedy w lewej części okna roboczego podświetlona jest dana grupa funkcyjna, w prawej 
					
				

				
					
						części okna wyświetlone zostaną wszystkie parametry skojarzone z tą grupą. 
					
				

				
					
						W kolumnie 
						Stan
						 mogą być wyświetlone następujące ikony: 
					
				

			

			
				
					
						 - wartość parametru została zmieniona 
					
				

				
					
						 - wartość parametru nie moŜe być zmieniona (atrybut tylko do odczytu) 
					
				

				
					
						 - wartość parametru moŜe być zmieniona tylko z panelu lokalnego 
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						3 FUNKCJE MENU 
					
				

			

			
				
					
						Komenda menu 
					
				

			

			
				
					
						Opis 
					
				

			

			
				
					
						Pkt 
					
				

			

			
				
					
						Plik 
					
				

			

			
				
					
						 Nowy 
					
				

			

			
				
					
						Tworzy nowy plik nastaw domyślnych 
					
				

			

			
				
					
						5
						 
					
				

			

			
				
					
						 Otwórz 
					
				

			

			
				
					
						Otwiera istniejący plik nastaw, modelu danych, 
					
				

				
					
						rejestracji lub plik tekstowy 
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						 Zamknij 
					
				

			

			
				
					
						Kończy pracy z plikiem nastaw 
					
				

			

			
				
					
						 Zapisz 
					
				

			

			
				
					
						Zapisuje plik nastaw pod tą samą nazwą 
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						 Zapisz Jako 
					
				

			

			
				
					
						Zapisuje plik nastaw pod nową nazwą 
					
				

			

			
				
					
						9
						 
					
				

			

			
				
					
						 Drukuj 
					
				

			

			
				
					
						Drukuje zaznaczone dane na drukarce 
					
				

			

			
				
					
						 Eksport do pliku 
					
				

			

			
				
					
						Tworzy plik tekstowy zaznaczonych danych 
					
				

			

			
				
					
						11
						 
					
				

			

			
				
					
						 Podgl
						ą
						d wydruku 
					
				

			

			
				
					
						UmoŜliwia podgląd wydruku 
					
				

			

			
				
					
						 Ustawienia drukarki 
					
				

			

			
				
					
						Wybór i konfiguracja drukarki 
					
				

			

			
				
					
						Edycja 
					
				

			

			
				
					
						 Wytnij 
					
				

			

			
				
					
						Kopiuje do schowka zaznaczony fragment i usuwa z 
					
				

				
					
						ekranu roboczego – opcja dotyczy wyłącznie edytora 
					
				

				
					
						PSL 
					
				

			

			
				
					
						28 
					
				

			

			
				
					
						 Kopiuj 
					
				

			

			
				
					
						Kopiuje do schowka zaznaczony parametr  
					
				

			

			
				
					
						28
						 
					
				

			

			
				
					
						 Wklej 
					
				

			

			
				
					
						Wkleja ze schowka zaznaczony fragment – opcja 
					
				

				
					
						dotyczy wyłącznie edytora PSL 
					
				

			

			
				
					
						28
						 
					
				

			

			
				
					
						 Szukaj 
					
				

			

			
				
					
						Wyszukuje parametry w strukturze menu 
					
				

			

			
				
					
						8
						 
					
				

			

			
				
					
						 Ustaw warto
						ść
						 
					
				

			

			
				
					
						Zmienia wartość wybranego parametru 
					
				

			

			
				
					
						7
						 
					
				

			

			
				
					
						 Wła
						ś
						ciwo
						ś
						ci 
					
				

			

			
				
					
						Wyświetla właściwości wybranego parametru 
					
				

			

			
				
					
						Widok 
					
				

			

			
				
					
						 Zabezpieczenie 
					
				

			

			
				
					
						Wyświetla parametry dot. funkcji zabezpieczeniowych 
					
				

			

			
				
					
						 Sterowanie 
					
				

			

			
				
					
						Wyświetla parametry dot. funkcji sterowniczych 
					
				

			

			
				
					
						 Edytor PSL 
					
				

			

			
				
					
						Rozpoczyna prace z edytorem schematów PSL 
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						Komunikacja 
					
				

			

			
				
					
						 Czytaj warto
						ść
						 
					
				

			

			
				
					
						Czyta wartość zaznaczonego fragmentu z urządzenia 
					
				

			

			
				
					
						6
						 
					
				

			

			
				
					
						 Wy
						ś
						lij warto
						ść
						 
					
				

			

			
				
					
						Wysyła wartość zaznaczonego fragmentu do 
					
				

				
					
						urządzenia 
					
				

			

			
				
					
						10
						 
					
				

			

			
				
					
						 Identyfikuj urz
						ą
						dzenie 
					
				

			

			
				
					
						Inicjuje nawiązanie łączności z urządzeniem 
					
				

			

			
				
					
						6
						 
					
				

			

			
				
					
						 Odczyt zakłócenia 
					
				

			

			
				
					
						Czyta zarejestrowane zakłócenia i zdarzenia  
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						 Odczyt protokołu /  
					
				

				
					
						 Rejestracje sygnałów kontrolnych 
					
				

			

			
				
					
						Czyta zawartość protokołu sygnałów związanych z 
					
				

				
					
						diodą ‘Alarm’ 
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						 Odczyt protokołu / 
					
				

				
					
						 Rejestracje danych  
					
				

			

			
				
					
						Czyta zawartość protokołu sygnałów operacyjnych 
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						 Odczyt protokołu / 
					
				

				
					
						 Rejestracje doziemie
						ń
						 
					
				

			

			
				
					
						Czyta zawartość protokołu rejestratora doziemień 
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						 Odczyt protokołu / 
					
				

				
					
						 Rejestracje przeci
						ąŜ
						e
						ń
						 
					
				

			

			
				
					
						Czyta zawartość protokołu rejestratora przeciąŜeń 
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						 Odczyt protokołu / 
					
				

				
					
						 Rejestr diagnostyczny 
					
				

			

			
				
					
						Czyta zawartość protokołu rejestratora sygnałów 
					
				

				
					
						daignostycznych 
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						 Odczyt modelu danych… 
					
				

			

			
				
					
						Czyta plik modelu danych z urządzenia 
					
				

			

			
				
					
						19
						 
					
				

			

			
				
					
						 Wysłanie modelu danych… 
					
				

			

			
				
					
						Wysyła plik modelu danych do urządzenia 
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